BOLETIM DE ANALISE N°: 2016_1988_Agores

120(0

Agroleico Agores

Laboratério
de Andlises Quimicas
e Bacterioldgicas, Lda.

acredrtacao

Rua Hintze Ribeiro
N° 39 a 47 L0650 |
‘ Ensaios ‘

9500-049 Ponta Delgada

Tel.: 296 308 455

Fax.: 296 308 459

E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt
Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 1988 Verséo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016

CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto

MORADA: Largo Nossa Sr®, Conceigdo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto
PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
David Fernandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima 1017.00002
DATA COLHEITA: 23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250ml (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 mi
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2S04 + *Garrafa de plastico 250ml acid c/HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 mi
(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdi(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para analise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiclg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) Pdl
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 ml (sede) Lx + Garrafa de plastico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx
DATA INIiCIO:  23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016
Parametro Método de Analise Limite Lei a) Resultado
Aluminio Absorgio Molecular - ME-17 rev.08 de 200 < 60 (LQ) pg/L Al
29/02/2016
Cloretos Titulimetria - NP 423:1966 250 69 mg/L CI-
Colheita de amostras para anélise de parametros PT-06 rev.07 de 29-02-2016; ISO — —
fisico-quimicos 5667-5:2006
Colheita de amostras para anélise de parametros PT-06 rev.07 de 29-02-2016; ISO - —
subcontratados 5667-5:2006
Ferro Absorgio Molecular - NP 2202:1996 200 < 40 (LQ) pg/L Fe
Nitritos Absorgao Molecular - NP 624:1972 05 < 0,02 (LQ) mg/L NO2
Contagem de Clostridios perfringens Método de filtragéo por membrana - 0 0 col/100 mL
ME-31 rev.01 de 03/10/2013
Antiménio Absorgéo atémica com camara de 50 <2 (LQ) pg/L Sb
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22" edig#o) rev.0 de
11/11/2013
H#H
Arsénio Absorgéic Atémica com cAmara de 10 <2(LQ) gl As
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edigao) rev.0 de
11/11/2013
“HHt

O ensaio assinalado com * ndo esté incluido no dmbito da acreditagéo.

(o] -nsnla assinalado com # fol subcontratado e niio é acreditado.

o inalado com ## fol sub atado e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificagiio / LD = Limite de Detecgdio

Os resultados expressos em Col. (coldnlas) edo equivalentes aos Itados exp! em ufc
(unidades formadores de colénias).

Os pareceres ou opini&es expressas neste documento, nio estio Incluidos no &mbito da acreditagéio.
Toda a informagéo contida no cabegalho esté fora do &mbito da acreditagéo.

Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016

Directora Técnica
Rita de Lacerda Martins
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Rua Hintze Ribeiro
N° 39 a 47 L0650
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Tel.: 296 308 455

Fax.: 296 308 459

E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt

Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 1988 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto

MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por

David Femandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima 1017.00002
DATA COLHEITA: 23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250ml (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 mi
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2804 + *Garrafa de plastico 250ml acid c/HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 mi

(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdl(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para andlise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiolg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) Pdl
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 ml (sede) Lx + Garrafa de plastico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx

DATA INiCIO: 23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016

Parametro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado

Benzeno SPME-GC-MS 1.0 < 0,20 (LQ) pglL
i

Boro Absorgdo molecular - ME-89 1,0 <0,2(LQ)mg/LB
(equivalente SMEWW 4500-B 22°
edigio) rev.07 de 17/01/2014
i

Bromatos Cl-DPC-UV 10 < 5,0 (LQ) pg/L BrO3
“HH

Céadmio Absorg8o atémica com cAmara de 50 < 0,40 (LQ) pg/L Cd

grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edigéo) rev.0 de

11/11/2013
“H#H
Célcio Cromatografia i6nica - ME-479 rev.11 - 13 mg/L Ca2+
de 09/12/2014
¥
Chumbo Absorcdo atémica com cdmara de 10 < 3,0 (LQ) pg/L Pb
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edig&o) rev.0 de
11/11/2013
“H
Cianetos ME-628 (equivalente SMEWW 50 <10 (LQ) pg/L CN-
4500-CN C,E 22° edig&o) rev.05 de
17/01/2014
“H#H
O ensaio assinalado com * néo esté incluide no &mbito da acreditagdo. Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016
O ensalo assinalado com # fol subcontratado e ndo é acreditado.
[+] i inalado com ## foi subcontratado e é acreditado.
LQ = Limite de Quantificagfio / LD = Limite de Detecgéo
Osr Xp em Col. (t ) séo equivalentes aos resultados expressos em ufc
(unidades f a de colénias)
Os pareceres ou opinibes expressas neste doct to, néo estéo incluldos no &mbito da acreditagdo.
Toda a informagédo contida no cabegalho esta fora do &mbito da acreditagio. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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Tel.: 296 308 455
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E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt

Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 1988 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigéo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por

David Femandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima 1017.00002
DATA COLHEITA:  23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250ml (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 ml
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2S04 + *Garrafa de plastico 250ml acid ¢/HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 mi

(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdl(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para andlise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiolg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) Pdl
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 ml (sede) Lx + Garrafa de plastico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx

DATA INICIO:  23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016

Parametro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado

Cobre Absorgéo atomica com cAmara de 2,0 < 0,010 (LQ) mg/L Cu
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edigéo) rev.0 de
11111/2013
i
Crémio Absorgéo atémica com cdmara de 50 <10 (LQ) pg/L Cr
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edigdo) rev.0 de
11/11/2013

1,2-Dicloroetano GC-MS 3,0 < 0,750 (LQ) pg/L

Dureza total Célculo a partir doseamento de célcio — 83 mg/L CaCO3
€ magnésio p/Crormatografia
lénica-ME-479 rev.11 de 09/12/2014
i

Contagem de Enterococos Intestinais Método de filtragéo por membrana - 0 0 col/100 mL
1SO 7889-2:2000

Fluoretos Cromatografia l6nica - ME-479 rev. 11 1,5 < 0,40 (LQ) mg/L F-
de 09/12/2014
“HHE

Magnésio Cromatografia lénica - ME-479 rev.11 - 12 mg/L Mg2+
de 09/12/2014
##

o Inll|0 assinalado com * néo esta incluido no dmbito da acreditagdo. Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016
o] Inalado com # fol sub tado e néo é acreditado.

0 ensalo assinalado com ## fol subcontratado e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificagéic / LD = Limite de Detecgao

Os itados exp em Col. (colénlas) sdo equivalentes aos resultados expressos em ufc

(unidades formadores de colénias).

Os pareceres ou opinlées expressas neste d , ndo esto incluidos no & da acreditagdo.

Toda a informagdo contida no cabegalho esté fora do 4mbito da acreditagio. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 1988 Vers&o: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigéo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por

David Fernandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima )017.00002
DATA COLHEITA: 23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGCOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250m! (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 ml
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2804 + *Garrafa de plastico 250ml acid ¢/[HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 ml

(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdi(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para andlise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiolg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) Pdl
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 ml (sede) Lx + Garrafa de pléstico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx

DATA INICIO:  23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016

Pardmetro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado

Mercurio Espectrofotometria de Fluorescéncia - 1,0 < 0,4 (LQ) pg/L Hg
1SO 17852:2006
.#

Niquel Absorgéio atémica com camara de 20 < 5,0 (LQ) pg/L Ni
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22° edigéo) rev.0 de
11/11/2013
i

Benzo (a) pireno SBSE-GC-MS 0,010 < 0,0050 (LQ) pg/L
“##

Benzo (b) fluoranteno SBSE-GC-MS - < 0,020 (LQ) pg/L
i

Benzo (k) fluoranteno SBSE-GC-MS — < 0,020 (LQ) pg/L
“HH

Benzo (ghi) perileno SBSE-GC-MS — < 0,020 (LQ) pg/L
it

Indeno (1,2,3-cd) pireno SBSE-GC-MS — < 0,020 (LQ) pg/L
HH#

Selénio Absorg&o atomica com cAmara de 10 <2 (LQ) ug/L Se
grafite - ME-856 (equivalente SMEWW
3113 B 22" edig#o) rev.0 de
11/11/2013
it

Tetracloroeteno e Tricloroeteno GC-ECD 10 < 0,20 (LQ) palL
it

0O ensaio assinalado com * niio est4 incluide no dmbito da acreditagéo. Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016

O ensaio assinalado com # fol subcontratado e ndo é acreditado.

o i inalado com ## fol sub atado e 6 acreditado.

LQ = Limite de Quantificagiio / LD = Limite de Detecgio

Os itad pi em Col. (colénlas) séo equival aos Xp em ufc

(unidades formadores de colénias),

Os pareceres ou opiniées exp neste doci to, néo estdo Inclul no imbito da acreditagdo.

Toda a informagéo contida no cabegalho esté fora do 4mbito da acreditagéio. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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Boletim Definitivo
AMOSTRA N°: 1988 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto

MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigdo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por

David Fernandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima J017.00002
DATA COLHEITA: 23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250ml (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 ml
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2804 + *Garrafa de plastico 250ml acid ¢/HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 ml

(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdi(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para anélise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiclg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) PdI
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 ml (sede) Lx + Garrafa de pléstico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx

DATA INICIO:  23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016

Parametro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado

Bromodiclorometano GC-ECD —_ 0,44 pg/L
“#it

Dibromoclorometano GC-ECD - 3,14 pg/L
i

Bromoférmio GC-ECD — 15,1 pglL
"

Cloroférmio GC-ECD —_ 0,38 pg/L
¥

Sédio Cromatografia I6nica - ME-479 rev. 11 200 47 mg/L Na+
de 09/12/2014
“Hi#

Sulfatos Cromatografia I6nica - ME-479 rev. 11 250 9 mg/L SO42-
de 09/12/2014 "##

Pesticidas - Totais Célculo 0,50 < 0,050 pg/L
“H

Tri-halometanos total (THM) Célculo 100 19,1 pg/L
i

Colheita de amostras para analise de pardmetros PT-06 rev.07 de 29-02-2016; ISO — -

microblolégicos 19458:2006

S-Metolacloro SPE-LC-MS-MS *## 0,10 < 0,050 (LQ) pg/L

Dose indicativa total Célculo *## 0,10 0,041 mSv/ano

0O ensaio assinalado com * niio estd incluido no Ambito da acreditagdo. Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016

[s] If inalado com # fol sub lo e nio é acreditado.

o | I do com ## fol sub do e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificagdio / LD = Limite de Detecgéio

Os resultados expressos em Col. (col6 ) sdo equivalentes aos resultad Xp em ufc

(unidades formadores de colénias).

Osp es ou opiniées exp neste d: 1to, nio estio Incluidos no mbito da acreditagio.

Toda a informagdo contida no cabegalho esté fora do &mbito da acreditagdo. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 1988 Verséo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 23/05/2016
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigdo - Vila do Porto

9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por

David Fernandes
LOCAL DE COLHEITA: Almagreira-() - Brejo de Cima )017.00002
DATA COLHEITA: 23/05/2016 HORA COLHEITA: 08:40
INDICAGOES Tomeira cozinha
DO ROTULO:
ACONDICIONAMENTO *Frasco Vidro Cast 250ml (Cor+Turv) + *Frasco Vidro Cast 500ml (ch+sb) + *Garrafa de plastico 250 ml
DA AMOSTRA: (Fe)c/H2S04 + *Garrafa de plastico 250ml acid c/HNO3(Mn e AL) + Frasco de Vidro castanho 500 ml

(Acid) + Frasco de vidro escuro 500 ml (Lx) + Frasco Vidro Cast 500ml (Lab) Pdi(oxid) + Frasco Vidro
Cast 500ml (sede) para analise(Sb/As/Se) + Frasco Vidro Cast 500ml (sub) Lx + Frasco Vidro Esterilizado
500ml (Microbiolg) + Garrafa de Plastico 0,33 cl (Ca, Mg, Dur) Lx + Garrafa de Plastico 1000ml (Lab) Pdl
+ Garrafa de Plastico 150 ml (sub) Lx + Garrafa de Plastico 1L (Lx) + Garrafa de Plastico 1L Metais
(sede) Lx + Garrafa de plastico 500 m! (sede) Lx + Garrafa de plastico
500mI(NO3/Cond/pH/NH4+/NO2/Cloretos) + 2 x Vial (sub) Lx

DATA INIiCIO:  23/05/2016 DATA CONCLUSAO:  18/07/2016

Parametro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado
Alfa total C-757611 *## 0,5 < 0,05 (LQ) Bg/L
Beta total C-757612 *## 1 < 0,10 (LQ) Bg/L
Radéo Emanometria de cintilagio *## — <10 (LQ) Bg/L
24D SPE-LC-MS-MS 0,10 < 0,050 (LQ) pg/L
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos C’:oulo 0,10 < 0,08 (LQ) pg/L
Tetracloroeteno G‘:ECD - < 0,20 (LQ) pglL
Tricloroeteno GE—ECD - < 0,10 (LQ) pg/L

a) Os valores paramétricos sao definidos no Decreto Lei 306/2007.

De acordo com o Decreto Lei 306/2007, recomenda-se que a concentragéo de cloro residual livre esteja entre 0,2 e
0,6 mg/L e ndo é desejavel que o nimero de col6nias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.
Observagodes:

Tipo de Controlo:  CI

APRECIAGAO: Todos os pardmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007.

0 ensaio assinalado com * ndo esta incluido no &mbito da acreditagéo. Ponta Delgada, 18 de Julho de 2016
O ensalo assinalade com # fol subcontratado e nfio é acreditado.

O ensalo assinalado com ## fol suk o e & acreditado.

LQ = Limite de Quantificago / LD = Limite de Detecgio

Os resultados expressos em Col. (colénlas) sdo equivalentes aos resultados expressos em ufc
(unidades formad de colénias)

Os pareceres ou opinibes expressas neste d to, ndo esto inclul no &mblto da acreditagio.
Toda a informagédo contida no cabegalho esté fora do &mbito da acreditagédo.

Directora Técnica
Rita de Lacerda Martins
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