Agroleico Acores

Laboratério
de Andlises Quimicas
e Bacterioldgicas, Lda.

Rua Hintze Ribeiro

N°39a47

9500-049 Ponta Delgada

Tel.: 296 308 455

Fax.: 296 308 459

E-mail: agroleico.acores@agroleico.pt

AMOSTRA N°: 2994 Verséo: 1.0
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto

MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceigéo - Vila do Porto
9580-539 Vila do Porto
PRODUTO: Agua de consumo humano

LOCAL DE COLHEITA: Vila do Porto - Zona Baixa - Rua José Inacio Andrade
DATA COLHEITA: 28/08/2017

INDICAGOES Tomeira

DO ROTULO:

RECEBIDA NO LABORATORIO: 28/08/2017

BOLETIM DE ANALISE N°: 2017_2994_Agores

1208

acredlta;ao

! L0650 |
| Ensaios

Boletim Definitivo

COLHEITA: Efectuada por

HORA COLHEITA:

Teresa Pimentel

13:50

Frasco de vidro est. 500 mL c/tiosulfato de s6dio + Frasco Plastico 200ml (NH4) - pH<2 ¢/H2S04 +
Frasco Plastico 250ml (Pdl)(Turv) + Frasco Plastico 500ml (Oxi) - 5ml H2S047,5mol/L por Lt de amostra
e refrigerar + Frasco Plastico 500ml (Pdl) (Manganes/Alum) - pH<2 ¢/HNO3 + Frasco vidro escuro 500m|
(Sub)(Sab/Ch) - Refrigerado + Plastico 1000ml(Pdl)(CI-/Cond/NO3/NO2/pH)-Refrigerado + Vidro escuro
500mi(Pdi)(Cor)-Refrigerado

ACONDICIONAMENTO
DA AMOSTRA:

DATAINICIO: 28/08/2017 DATA CONCLUSAO:  31/08/2017

Parametro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado

Azoto Amoniacal Absorgdo Molecular - Método de 0,50 < 0,1 (LQ) mg/L NH4+
Nessler - ME-10 rev.08 de 17/11/2014

Colheita de amostras para anélise de parimetros PT-06 rev.08 de 25-01-2017; ISO — -

fisico-quimicos 5667-5:2006

Condutividade (20 °C) Condutimetria - NP 732:1969 2500 619 puSfcm a 20°C

Cor (Escala Pt-Co) NP 627:1972 20 < 2 (LQ) mg/L PtCo

Manganés Absorgo Molecular - ME-13 rev. 07 de 50 < 15 (LQ) pg/L Mn
29/02/2016

Nitratos Absorgao Molecular - ME-14 rev.06 de 50 21 mg/L NO3-
17/11/2014

Oxidabilidade Método do permanganato em meio 5.0 < 0,8 (LQ) mgiL 02
4cido - NP 731:1969

pH (Det. no local) NP 411:1966 65-9,0 8,3 a 27°C Unidades de pH

Turvagio Turbidimetria - ME-16 rev.06 de 4 <0,5(LQ) UNT
17111/2014

Contagem do nimero de microrganismos viaveis Método de incorporagéo - ISO Sem alteragéo 1,0x10°2 col/mL

az22°C 6222:1999 anormal

Contagem do nimero de microrganismos vidveis Método de incorporagéo - ISO Sem alteragdo 1,1x1072 col/mL

a3’ cC 6222:1999 anormal

Cheiro, a 25°C EN 1622:2006 - Método simplificado 3 < 3 Factor de diluigdo
“#H

Sabor, a 25°C EN 1622:2006 - Método simplificado 3 0 Factor de diluigéo

i

O ensaio assinalado com * ndo esti incluido no &mbito da acreditagéio.
(] 1! inalado com # fol sub do e nlic ¢ acreditado.

O ensaio assinalado com ## fol subcontratado e é acreditado.

LQ = Limite de Quantificagio /LD = leru de Dmcplo

Os resultados expressos em Col. (colé ) sfo equivalentes aos resultad Xp em ufc
(unidades formadores de culénlu)
Os pareceres ou oplnides exp neste d to, nfo estio incluidos no 8mbito da acreditagio.

Ponta Delgada, 08 de setembro de 2017

Toda a informagdio contida no cabegalho esté fora do mbite da acreditagiio. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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9500-049 Ponta Delgada L
Tel.: 296 308 455

Fax.: 296 308 459

E-mall: agroleico.acores@agroleico.pt

Boletim Definitivo

AMOSTRA N°: 2994 Versdo: 1.0 RECEBIDA NO LABORATORIO: 28/08/2017
CLIENTE: Camara Municipal de Vila do Porto
MORADA: Largo Nossa Sr®. Conceig3o - Vila do Porto

9580-539 Vila do Porto

PRODUTO: Agua de consumo humano COLHEITA: Efectuada por
Teresa Pimentel

LOCAL DE COLHEITA: Vila do Porto - Zona Baixa - Rua José Inacio Andrade, ) )

DATA COLHEITA: 28/08/2017 HORA COLHEITA: 13:50

INDICAGOES Tomeira

DO ROTULO:

ACONDICIONAMENTO Frasco de vidro est. 500 mL c/tiosulfato de s6dio + Frasco Plastico 200ml (NH4) - pH<2 ¢/H2S04 +

DA AMOSTRA: Frasco Plastico 250ml (PdI)(Turv) + Frasco Plastico 500ml (Oxi) - 5ml H2S047,5mol/L por Lt de amostra
e refrigerar + Frasco Pléastico 500ml (Pdl) (Manganes/Alum) - pH<2 ¢c/HNO3 + Frasco vidro escuro 500ml
(Sub)(Sab/Ch) - Refrigerado + Plastico 1000ml(PdI)(CI-/Cond/NO3/NO2/pH)-Refrigerado + Vidro escuro
500mI(Pdl)(Cor)-Refrigerado

DATA INICIO:  28/08/2017 DATA CONCLUSAOQ:  31/08/2017

Pardmetro Método de Andlise Limite Lei a) Resultado
Colheita de amostras para anélise de par&metros PT-06 rev.08 de 25-01-2017; ISO — —
microbiol6gicos 19458:2006

Colheita de amostras para analise de parémetros PT-06 rev.08 de 25-01-2017; ISO - —en
subcontratados 5667-5:2006

a) Os valores paramétricos sdo definidos no Decreto Lei 306/2007.

De acordo com o Decreto Lei 306/2007, recomenda-se que a concentragéo de cloro residual livre esteja entre 0,2 e
0,6 mg/L e néo & desejavel que o nimero de colénias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.
Observagdes:

Tipo de Controlo: CR2

APRECIACAO: Todos os pardmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007.

O ensalo assinalado com * niio estd incluide no &mbito da acreditagéo. Ponta Delgada, 08 de setembro de 2017
O ensaio lado com # fol sub do e ndio é acreditado.
O ensalo assinalado com ## fol subcontratado e é acreditado.
LQ = Limite de Quantificaglio / LD = Limite de Detecgio

Os Xp om Col. (colénlas) sdio equivalentes aos resultados exp om ufc
(unidades f 4 de colénias)

Os pareceres ou opinides expressas neste d ndo estéio Incluidos no &mbito da acreditagdo.

Toda a inf cé tida no cabegalho esta fora do dmbito da acreditagio. Directora Técnica

Rita de Lacerda Martins
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